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NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO-POSAVSKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod, tel: 035-447-228, fax: 035-440-244
www.zzjzbpz.hr

Akreditirane metode ozna&ene su zvjezdicom (*)

Slavonski Brod, 17. 10. 2019.

Analiticki broj: 1168

Kupac: ,Vodovod zapadne Slavonije“ d. o. 0., ul. Lj. Gaja 56, Nova Gradis$ka,
na temelju Ugovora

Predmet ispitivanja: voda za pi¢e — javni vodovod
Lokacija uzimanja uzorka: ul. M. Benkovi¢a, Nova Gradi$ka (hidrant — ,,Kaufland*)
Vlasnik: ,,Vodovod zapadne Slavonije“ d. o. 0., ul. Lj. Gaja 56, Nova Gradiska
Tip objekta: lokalni vodovod Davor
Razlog zahtjeva: zdravstvena ispravnost vode — nadzor (ponavljanje)
Datum i vrijeme uzorkovanja: 10. 10. 2019., 10:45 h
Pocetak/ kraj ispitivanja: 10. 10. 2019. — 13. 10. 2019.
Uzorkovao: NZZJZ BPZ* (Darko Baboselac dipl. ing.)
Konaéna ocjena: uzorak ODGOVARA (prilog)

Rezultati analize se odnose isklju&ivo na analizirani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.
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Oznaka: Z-5.10.-1

}’ o&# Izdanje: Strgnica?QkL
I N ANALITICKO 1ZVJESCE broj stranica:
Sluigé za 11 2/2
' zdravstvenu |
__ekologij |
Analiticki broj: 1168
FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA:
[
NAZIV ANALIZE METODA MJ. JEDINICA | MDK | REZULTAT
Mutnoéa HRN EN ISO 7027:2016* °NTU E 0,5
Boja HRN EN ISO 7887:2012* mg Pt/Co skale | 20 <4
Miris Vlastita metoda* P-OM,izd./ed.01; 2018-03-21 bez bez
Okus Vlastita metoda* P-OM,izd./ed. 01;2018-03-21 bez bez
pH pri 25°C HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica 6,5 — 7.3
9,5
| Amonijak HRN ISO 7150-1:1998 mgl/! 05 <0,026
| Slobodni rezidualni klor | Viastita metoda* mg/| 0,5 0,10
| Nitriti HRN EN 26777:1998 mg/| 0,50 <0,031
| Nitrati Vlastita metoda* P-NOj3,izd.04 2019-02-27 mg/| 50 3,25
| Temperatura Vlastita metoda* P-T,izd./ed. 01;2018-03-22 C 75¢C 17,8
| Kloridi HRN ISO 9297:1998 mg/| 250 123
Utrosak KMnO, Voda za pi¢e — standardne metode za mg/I 5 3.35
ispitivanje higijenske ispravnosti, 1990
Mangan Merck 1974/ASTM Standard methods, 1981 pg/l 50 44 44
Aluminij Voda za pi¢e — standardne metode za g/l 200 =
ispitivanje higijenske ispravnosti, 1990
Zeljezo ASTM Standard methods, 1981 g/l 200 <12
Eleuktrovodljivost pri HRN EN 27888:2008* puS/cm 2500 541
25C
Uzorkovanje* HRN EN ISO 5667-1:2008*; HRN EN ISO 5667-3:2018*;
HRN ISO 5667-5:2011*HRN EN ISO 19458:2008*
MIKROBIOLOSKA ANALIZA:
VRSTA ANALIZE METODA MJ. JEDINICA | MDK REZULTAT
Broj kolonija na 36°C/48h | HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 ml 100 1
Broj kolonija na 22°C/72h | HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 ml 100 1
Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017* | broj/100 ml 0 0
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017* | broj/100 ml 0 0
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 ml 0 0
Psudomonas aeruginosa | HRN EN ISO 16266:2008 broj/100 ml - -
Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189 broj/100 ml - -
Vo Zbe:

dr. sc. Zvonimira Medverec Knezevi¢, dipl.

t\gl:jéar:

Rezultati i zakljuéak se odnose isklj

(

ucivo na analizirani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.

MDK= Maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljuéku.
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FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA:V#’J/// REZULTAT \
DK
 NAZIV ANALIZE METODA ol sy R JOED'NICA ‘:ﬂ/‘f—i
Mutnoéa HRN EN ISO 7027@%*#7_/_*__’%—55/ <4
Boja HRNENISO 78872012 | mgPtCoskale 12~ r—"""
Miris Viastita metoda* P-OM, izd./ed.01; 2018-03-21 _/,_R@—Z/fwaéz"—’—
Okus Viastita metoda* P-OM, izd /ed. 01;2018-03-21 | bez | S
pH pri 25°C HRN EN 1SO 10523:2012* pH jedinica gg = ;
S |
Amonijak HRN 1SO 7150-1:1998 _mg/l 05 <0,026
Slobodni rezidualni klor | Vlastita metoda* _mg/l 0,5 U1
Nitriti HRN EN 26777:1998 _mg/l 0,50 <0,031
Nitrati Vlastita metoda* P-NO,,izd.04 2019-02-27 ﬂgL 50 323
Temperatura Viastita metoda* P-T,izd./ed. 01;2018-03-22 e 25°C 16,3
Kloridi HRN ISO 9297:1998 mg/| 250 11,0
Utrosak KMnO, Voda za pi¢e — standardne metode za mg/l = 1,44
ispitivanje higijenske ispravnosti, 1990
Mangan Merck 1974/ASTM Standard methods, 1981 pg/l 50 <12
Aluminij Voda za pi¢e - standardne metode za ug/l 200 -
ispitivanje higijenske ispravnosti, 1990
eliezo ASTM Standard methods, 1981 pg/l 200 <12
Eleoktrovodljivost pri HRN EN 27888:2008* uS/cm 2500 536
25C
Uzorkovanje* HRN EN SO 5667-1:2008*; HRN EN ISO 5667-3:2018*;
HRN 1SO 5667-5:2011*HRN EN ISO 19458:2008*
MIKROBIOLOSKA ANALIZA:
VRSTA ANALIZE METODA MJ. JEDINICA | MDK REZULTAT
Broj kolonija na 36°C/48h | HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 ml 100 1
Broj kolonija na 22°C/72h | HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 ml 100 2
Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017* | broj/100 ml 0 0
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017* | broj/100 mi 0 0
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 ml 0 0
Psudomonas aeruginosa | HRN EN ISO 16266:2008 broj/100 ml - -
Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189 broj/100 ml - -
A
. , 'A%éar: |5 stavonski grog Voditelsfuzbe:
I. sc. Zvonimira M vel?c Knezevié, dipl. mfé V. NAZORA 2A dr. sc. Renata Josipovi¢, dipl. ing.

0B-5.10.-1

;%zul_tati i zakljucak se odnose iskljuéivo na analizirani uzorak. Ne smiju se umnoz2avati bez odobrenja Zavoda.
K= Maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljugku.
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NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO-POSAVSKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod, tel: 035-447-228, fax: 035-440-244
www.zzjzbpz.hr

Akreditirane metode ozna&ene su zvjezdicom (*)

Slavonski Brod, 17. 10. 2019.

Analiti¢ki broj: 1170

Kupac: ,Vodovod zapadne Slavonije“ d. o. 0., ul. Lj. Gaja 56, Nova Gradiska,
na temelju Ugovora

Predmet ispitivanja: voda za piée - javni vodovod

Lokacija uzimanja uzorka: ul. Relkovi¢eva 7, Nova GradiSka
(Dom zdravlja — stomatoloska ordinacija)

Vlasnik: ,Vodovod zapadne Slavonije“ d. o. 0., ul. Lj. Gaja 56, Nova Gradiska
Tip objekta: lokalni vodovod Davor

Razlog zahtjeva: zdravstvena ispravnost vode - nadzor (ponavljanje)

Datum i vrijeme uzorkovanja: 10. 10. 2019., 11:20 h

Pocetak/ kraj ispitivanja: 10. 10. 2019. - 13. 10. 2019.

Uzorkovao: NZZJZ BPZ* (Darko Baboselac dipl. ing.)

Konaéna ocjena: uzorak ODGOVARA (prilog)

Rezultati analize se odnose iskljuivo na analizirani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

0OB-5.10.-1
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Analiti¢ki broj: 1170

FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA:

17025 HAA

il

|zdanje:

Oznaka: Z-5.10--1

Stranica/Ukupn
broj stranica:

.
NAZIV ANALIZE METODA MJ. JEDINICA | MDK ORZTULTA
Mutnoca HRN EN 1SO 7027:2016* °NTU 4 —
Boja HRN EN ISO 7887:2012* mg Pt/Co skale | 20
Miris Viastita metoda* P-OM, izd./ed.01; 2018-03-21 bez bez
Okus Vlastita metoda* P-OM,izd./ed. 01;2018-03-21 bez bez
pH pri 25°C HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica g,g - |74
Amonijak HRN ISO 7150-1:1998 mg/| 0,5 <0,026
Slobodni rezidualni Klor | Viastita metoda* _mg/l 0.5 0,12
Nitriti HRN EN 26777:1998 mg/| 0,50 <0,031
Nitrati Vlastita metoda* P-NO3,izd.04 2019-02-27 mg/l 50 325
Temperatura Vlastita metoda* P-T,izd./ed. 01;2018-03-22 € 25°C 4.3
Kloridi HRN 1SO 9297:1998 mg/| 250 10,2
Utro8ak KMnO, Voda za pice — standardne metode za mg/| 5 1,20
ispitivanje higijenske ispravnosti, 1990
Mangan Merck 1974/ASTM Standard methods, 1981 ug/l 50 <12
Aluminij Voda za pi¢e - standardne metode za pg/l 200 -
ispitivanje higijenske ispravnosti, 1990
Zeljezo ASTM Standard methods, 1981 ug/l 200 <12
Elektrovodljivost pri HRN EN 27888:2008* uS/cm 2500 536
e
Uzorkovanje* HRN EN ISO 5667-1:2008*; HRN EN ISO 5667-3:2018%;
HRN ISO 5667-5:2011%HRN EN ISO 19458:2008*
MIKROBIOLOSKA ANALIZA:
VRSTA ANALIZE METODA MJ. JEDINICA | MDK REZULTAT
Broj kolonija na 36°C/48h | HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 ml 100 0
Broj kolonija na 22°C/72h | HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 ml 100 2
Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017* | broj/100 ml 0 0
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017* | broj/100 ml 0 0
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 ml 0 0
Psudomonas aeruginosa | HRN EN ISO 16266:2008 broj/100 ml - -
Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189 broj/100 ml - -

Analiti¢ar:

dr. sc. Zvonimira

Rezultati i zakljuéak se odnose iskljuéivo na analizirani uzorak. Ne sm
MDK= Maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisi

0B-5.10.-1
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iju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.
ma navedenim u zakljuéku.
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NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO-POSAVSKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod, tel: 035-447-228, fax: 035-440-244
www.zzjzbpz.hr

Akreditirane metode ozna&ene su zvjezdicom (*)

Slavonski Brod, 17.10. 2019.

Analiti¢ki broj: 1173

Kupac: ,,Vodovod zapadne Slavonije“ d. o. o., ul. Lj. Gaja 56, Nova Gradiska,
na temelju Ugovora

Prédmet ispitivanja: voda za piée — javni vodovod

Lokacija uzimanja uzorka: ul. k. Zvonimira 199, Nova Gradiska (Caffe ,,Hubert“ — Sank)
Viasnik: ,,Vodovod zapadne Slavonije“ d. o. 0., ul. Lj. Gaja 56, Nova Gradiska

Tip objekta: lokalni vodovod Davor

Razlog zahtjeva: zdravstvena ispravnost vode — nadzor (ponavljanje)

Datum i vrijeme uzorkovanja: 10. 10. 2019., 12:45 h

Pocetak/ kraj ispitivanja: 10. 10. 2019. — 13. 10. 2019.

Uzorkovao: NZZJZ BPZ* (Darko Baboselac dipl. ing.)

Konaéna ocjena: uzorak ODGOVARA (prilog)

Rezultati analize se odnose iskljuéivo na analizirani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.
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Analiticki broj: 1173

FIZIKALNO-KEMIJSKA ANALIZA:

11

Stranica/Ukupr,
broj stranica:

212
]

NAZIV ANALIZE METODA MJ. JEDINICA | MDK REZULTAT
Mutnoéa HRN EN ISO 7027:2016* °NTU 4 0,78
Boja HRN EN ISO 7887:2012* miPt/Co skale |20 4
Miris Vlastita metoda* P-OM,izd./ed.01; 2018-03-21 bez bez
Okus Vlastita metoda* P-OM,izd./ed. 01;2018-03-21 bez bez
pH pri 25°C HRN EN ISO 10523:2012* pH jedinica [65- |74
9,5
Amonijak HRN ISO 7150-1:1998 mg/l_ 0,5 <0,026
Slobodni rezidualni kior | Vlastita metoda* mg/| 05 0,23
Nitriti HRN EN 26777:1998 mg/| 0,50 <0,031
Nitrati Vlastita metoda* P-NO;,izd.04 2019-02-27 mg/| 50 3,10
Temperatura Vlastita metoda* P-T,izd./ed. 01;2018-03-22 'E 25°C 173
Kloridi HRN ISO 9297:1998 mg/l 250 11,1
Utrosak KMnO, Voda za pi¢e — standardne metode za mg/l 5 1,67
ispitivanje higijenske ispravnosti, 1990
Mangan Merck 1974/ASTM Standard methods, 1981 g/l 50 47,20
Aluminij Voda za pi¢e — standardne metode za ug/l 200 -
ispitivanje higijenske ispravnosti, 1990
Zeliezo ASTM Standard methods, 1981 ug/! 200 <12
Eleoktrovodljivost pri HRN EN 27888:2008* uS/cm 2500 531
25C
Uzorkovanje* HRN EN ISO 5667-1:2008* HRN EN ISO 5667-3:2018*;
HRN ISO 5667-5:2011*;HRN EN ISO 19458:2008*
MIKROBIOLOSKA ANALIZA:
VRSTA ANALIZE METODA MJ. JEDINICA | MDK REZULTAT
Broj kolonija na 36°C/48h | HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 ml 100 0
Broj kolonija na 22°C/72h | HRN EN ISO 6222:2000* broj/1 ml 100 1
Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017* | broj/100 ml 0 0
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017* | broj/100 ml 0 0
Enterokoki HRN EN ISO 7899-2:2000* broj/100 ml 0 0
Psudomonas aeruginosa | HRN EN ISO 16266:2008 broj/100 ml - -
Clostridium perfringens HRN EN ISO 14189 broj/100 ml - -

Analitiar:

3
dr. sc. Zvonimira Madverec KneZevi¢, dipl. ing
o V. NAZORA2A &

SLAVONSKI BROD &

Rezultati i zaklju¢ak se odnose isklju&ivo na analizirani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.
MDK= Maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljugku.
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